EDITAL

N.2 de Registo 12655 Data 304082022 Processo 2022/800.10.303/7

Assunto: Controlo da qualidade da dgua para consumo humano nas zonas de abastecimento do concelho de

Ponte de Sor - 22 Trimestre de 2022

~~~~~~~ Hugo Luis Pereira Hildrio, Presidente da Camara Municipal de Ponte de Sor, em cumprimento
do disposto no artigo 17.2 do Decreto-lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, com as alteracfes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, torna publico, os resultados obtidos
nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da dgua, de acordo com
o Programa de Controlo de Qualidade da Agua para Consumo Humano (PCQA), aprovado pela

Entidade Reguladora dos Servigos de aguas e Residuos {(ERSAR), que se anexam ao presente Edital.-—-

------- No 22 trimestre de 2022, o Municipio de Ponte de Sor, verificou a qualidade da agua fornecida,
através das analises periédicas previstas no PCQA. Todas as determinagdes foram realizadas no
cumprimento das disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que refere se a pardmetros,

frequéncia de amostragem e métodos analiticos.

wwwwwww E, para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que irdo ser afixados nos

locais a tal destinados e disponibilizados no sitio, www.cm-pontedesor.pt,

------- Pacos do Municipio, 30 de agosto de 2022.

O Presidente da Camara

[Assinatu ra Rigit:_ally signed by [Assinatura

Qualimcada) HugQuis pdileriowyis
Luis Pereira Hilane, - Do 222t 2o 51527

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente a assinatura autografa*
! Copias do documento sdo validadas com selo branco em uso na instituigdo.



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANQ ERITAL
NAS ZONAS ABASTECIDAS PELAS - 12655
AGUAS DO VALE DO TEIO 22 TRIMESTRE 2022
» | Valor Paramétrico | yalores abtidos ALE Anglises % .2 Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) {VP) fixado no DL ) Cumprimento Analises
306/2007 Minimo Maximo | Superiores Ve do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia cofi (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 0,3 1 e e 9 9 100%
Aluminio {(pg/L Al) 200 78 120 0 100% 3 3 100%
Amdnio {mgfL NH,) 0,50 <0,02 <0,02 Q 100% 3 3 100%
Nimero de coldnias a 22 2C {N/ml) Sem altsragéa anormal <1 I e e 3 3 100%
Ndmero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alleragao anormal <1 <1 - 3 3 100%
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 312 330 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 o] 100% 3 E} 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7,8 0 100% 3 3 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0] 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 3 3 100%
Nitratos' (mg/L NO,) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 s 2 s i 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,5 <1,7 0 100% 3 3 100%
Cheiro a 259C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 259C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 o} 100% 3 3 100%
Turvagdo {NTU) 4 <0,30 0,37 0 100% 3 3 100%
Antimaénio’ (pg/L Sb) 5 0,54 0,54 0 - 1 1 100%
Arsénio’ (pg/l. As) 10 2,59 2,59 0 100% 1 1 100%
Benzeno' (ug/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Benzola)pireno (ug/L) 0,010 - - - Q 0
Boro' (pg/L B) 1000 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Bromatos' {jg/L BrO3) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio’ (ug/L Cd) 5,0 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) ——n - - 0 0 -
Chumbo (pg/L Pb) 10 - e 0 0
Cianetos' (ug/L. CN) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - - - 0 0 -
Créomio {pg/L Cr) 50 0 0
1,2 — dicloroetana’ (pg/L) 3,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) e en - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Fluoretos” {mg/L F) 1,5 <100 <100 0 - 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) e Sl 0 0 =
Mercirio' (ug/L Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niguel® (ug/L Ni) 20 <1 <1 0 1 1 100%
Selénio {ug/l. Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cloretos' {mg/L Cl) 250 31,7 31,7 0 100% T 1 100%
Sadio’ (mg/l. Na) 200 18 18 0 100% 1 1 100%
Sulfatos' (mg/L 5O,) 10 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <10 o] 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno’ (pg/L) = <0,10 <0,10 - 1 1 100%
Tricloroeteno' (ug/L) <1 <1 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (| 0,10 - 0 0 -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - e - - 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - - 0 0 -
Benzo{ghi)perileno {ug/L) -en - - - 0 Q e
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -- - - - 0 0 -
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - 0 0 —
Cloroformio(pg/L) == - - - - 0 0 -
Bromaofarmio(ug/L) - - - - 0 0 -
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - 0 0 --
Dibromoclorometano(pg/L) - - - - 0 0
Pesticidas — total’ (ug/L) 0,50 Maior dos LQ 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <(,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1, 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 Q0 100% 1 1 100%
Ometoato (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato (pug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Linurdo (pug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
MCPA (pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Iimidaclopride (ug/l) 0,10 <0,030 <(0,030 0 100% 1 1. 100%
Tebuconazole {ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 o] 100% 1 1 100%
Atrazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona {ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
S-Metolacloro (pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Oxadiazio {ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Rad3o (Bg/L) 500 - 0 0
Dose Indicativa Total" {mSv/ano) 0,1 == - 0 0 -
NOTA": Pardmetros {conservativos) analisados pela entidade gestora em alta.

Nota: A dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agos

7 de dezembro. =

to alterado pelo D-Lei n2 152/2017 de

O Presidente:

Data da publicitagio:
31-08-2022




EDITAL
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO |- 12655
MNAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE
CANSADO 22 TRIMESTRE 2022
Valor Paramétrico Valores obtidos S = Andlles % N.2 Andlises {PCQA)} %
Parametro (unidades) (WP} fixado no DL su?eriores B Cumprimento Anali
306/2007 Minimo | Méximo do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 4] 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,7 0,7 - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg/L NH,} 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml}) $em alteragao anormal <1 <1 - - 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/H’ﬂ} Sem alleragio anomal <l <1 - e 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 186 186 0 100% 1 1. 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) z65e <9 7 7 [} 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <10 <10 Q 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 3 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Antimonio (ug/L Sh) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 7 7 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/l) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,003 <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro {mg/L. B) 1.0 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO,) 10 <3 <3 0 100% 1 L 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — <5 <5 - 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pug/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 ~ dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaC03) L <17 <17 s - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) Q 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/LF) 15 0,29 0,29 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 2 2 - == 1 1 100%
Mercario (pg/L Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 i 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos {mg/L Cl} 250 33 33 o] 100% 1 1 100%
Sodio {mg/l. Na) 200 25 25 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L 50,) 250 18 18 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) <3 <3 -— 1 1 100%
Tricloroeteno(ug/L) <0,3 <0,3 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos () 0,10 <0,010 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) <0,010 <0,010 - —— 1 1 100%
Benzofk)fluoranteno (pg/L) <0,010 <0,010 —- - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {ug/L) <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) v <0,010 <0,010 - — 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio{ug/L) —— <3 <3 - - 1 1 100%
Bromoformio{pg/L) — <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) s <3 <3 - 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) - <3 <3 o 1 1 100%
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 <0,03 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato (ug/L) 0,10 <0,025 <0,025 0 100% 1 1 100%
Dimetoato (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos {pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA. (pg/L) 0,10 <6,03 20,03 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Tebucanazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% il 1 100%
Imidaclopride (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 ¢] 100% 1, 1 100%
Rad3o (Bg/L) 500 40,6 40,6 8] 100% 1 1 100%
Alfa total (Bg/L) 0,1 <0,04 <0,04 o 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total {(mSv/ano) 0.1 <0,10 <0,10 o] 100% 1 1 100%
Nota: A agua distribuida estd em conformidade com as narmas de gualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei n® 152/2017 de
7 de dezembro. p—
O Presidente: Data da publicitacdo:
31-08-2022




EDITAL
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO |-12655
MNAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE
PSR ERVIDEIRA 2¢ TRIMESTRE 2022
VYalor Paramétrico Valores obtidos NP pislicas % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) (vP} fixade no DL ey A Cumprimento Andlises
306/2007 Minio | Maame ] T do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) Q 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) —m 0,1 0.5 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 <30 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0,04 0,04 0 100% 1 1 100%
Numero de colonias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anomal <l <1 e 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal <l <1 - 1 1 100%
Condutividade {j1S/cm a 202C) 2500 639 639 0 100% 1 1 100%
Clostridiurm perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L. PtCo) 20 <2 <2 o} 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7.6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 13 13 o] 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C (Factor de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,003 <0,003 0 100% 1 i 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO,) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <] 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) i 52 52 -e- e 1 1 100%
Chumbo {pg/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/L CaCO3) —- 280 280 - 1 1. 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0,10 <0,10 Q 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 36 36 - 1 1 100%
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio {ug/L Se) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 30 30 0 100% 1 1 100%
Sadio (mg/L Na) 200 17 17 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1, 100%
Tetraclarceteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(pg/L) - <3 <3 - 1 1 100%
Tricloroeteno(ug/L) - <0,3 <0,3 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (| 0,10 <0,010 0 100% 1 1 100%
Benzolb)fluoranteno (pg/L) - <0,010 <0,010 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) . <0,010 <0,010 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,010 <0,010 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) <0,010 <0,010 e- 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 <3 (LQ) [¢] 100% 1 1 100%
Cloroférmio(pg/L) <3 <3 - -- 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) <3 <3 - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) — <3 <3 -— - 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) e <3 <3 - - 18 1 100%
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 <0,03 {LQ) 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato (ug/L) 0,10 <0,025 <0,025 4] 100% 1 1 100%
Dimetoato (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 Q 100% 1 1 100%
Clorpirifos {pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 4] 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% & X 100%
Tebuconazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 i 100%
Imidaclopride {pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Raddo (Bg/L) 500 <10 <10 0 100% 1 it 100%
Alfa total (Bg/L) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total {mSv/ana) 0,1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%

7 de dezembro.

N

Nota: A dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agos

to alterado pelo D-Lei n? 152/2017 de

O Presidente:

Data da publicitagdo:
31-08-2022




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE

EDITAL
I~ 12655

FOROS DE ARRAC 22 TRIMESTRE 2022
Valor Paramétrico Valores obtidos N.© Andlises % M.2 Andlises {PCQA) %
Parametro {unidades) {vP] fixado no DL su;;eriores b Cumprimento Andlises
306/2007 Minimo | Maximo do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) Q 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 1,2 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Amaénio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal <l <1 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C {N/ml} Sem alteragao anormal <1 <1 e e g 1 100%
Condutividade (nS/cm a 202C) 2500 216 216 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (img/l. PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) z6,5 e <9 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <15 <15 ¢] 100% 1 1, 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,020 | <0,020 0 100% 4 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheirp a 259C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 8] 100% 1 1 100%
Sabar a 25¢C {Factor de diluigdo) 3 <1 <1 o] 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Antimonio {pg/L Sb) 5 <1,5 <1,5 o] 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/l. As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,3 <0,3 8] 100% 1 1 100%
Benzola)pireno {ug/L} 0,010 <0,003 <0,003 o] 100% 1 1 100%
Boro {mg/L B) 1,0 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos {pg/L BrOs) 10 <3 <3 o] 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio {(mg/L Ca) <5 <5 - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Ph) 10 3 <3 & 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <2 <2 ¢ 100% 1 1 100%
1,2 ~ dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) <17 <17 - 1 1 100%
Enterocacos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos {mg/L F) 1,5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Magnésio {mg/L Mg) 2,3 23 - — 1 1 100%
Mercurio (Jg/L Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 30 30 0 100% 1 1 100%
Sadio (mg/L Na) 200 36 36 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) — <0,3 <0,3 1 1 100%
Tricloroeteno(ug/L) - <3 <3 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos (| 0,10 <0,010 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) nrn <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) n <0,010 <0,010 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,010 | <0,010 e 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — <0,010 <0,010 1 q 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 11 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) — <3 <3 0 - 1 1 100%
Bromofdormio(pg/L) —— 3 3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) — 3 3 -~ - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) — 5 5 - - 1 1 100%
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 <0,03 (LQ) ¢] 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 5 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 Q 100% 1 1 100%
Ometoato (pg/L) 0,10 <0,025 <0,025 o] 100% 1 1 100%
Dimetoato {(pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos {ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Linurdo {pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA {pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 i 100%
Tebuconazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride {ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 i 100%
Raddo (Ba/L) 500 <10 <10 0 100% 1 i 100%
Alfa total (Ba/L) 0.1 0,08 0,09 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%

Nota: A dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agos

7 de dezembro.
Pl

to alterado pelo D-Lei n? 152/2017 de

O Presidente:

Data da publicitagdo:
31-08-2022




EDITAL
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANC 1- 12655
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE
FOROS DO MOCHO 29 TRIMESTRE 2022
Valor Paramétrico Valores obtidos 8.2 Anlises % N.2 Andlises (PCOA) %
Pardmetro (unidades) {vP) fixado no DL S v Cumprimento Andlises
306/2007 Minime | Méximo | S0 T do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) Q o] o} 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,7 -— 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragiic anonnal >300 >300 - 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 37 ¢C (N/ml) Sem alteragdo anormal <1 <1 i B 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 2002C) 2500 194 194 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 0 9] 100% 1 1 100%
Cor (mg/L. PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,7 6,7 0 100% 1 . 100%
Ferra (ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos' (mg/L NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0) 5 <1,5 <15 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢iio) 3 <1 <l 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L 5b) 5 <1,5 <1,5 Q 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 3 3 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/L} 0,010 <0,003 <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio {mg/L Ca) — <5 <5 - - 1 1 100%
Chumba {ug/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianetos {(pg/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/fL Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) e 18 18 ves = 1 1 100%
Enteracocos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 L 100%
Fluoretos (mg/L F) 15 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 4 4 - - 1 1 100%
Mercurio (pug/L Hg) 1 <0,20 <0,20 o] 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 L 100%
Selénio {ug/L Se) 10 <3 <3 Q 100% 1 1 100%
Cloretos {mg/L Cl) 250 26 26 0 100% 1 1 100%
Sadio (mg/L Na) 200 29 29 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno{pg/L) — <3 <3 en 1 1 100%
Tricloroeteno{pg/L) — <0,3 <0,3 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (4 0,10 <0,010 (LQ) 0 100% 1 i 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <(,010 <0,010 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {ug/L) -— <0,010 <0,010 i s 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - <0,010 <0,010 e - 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 5 4] 100% 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) e 5 5 -~ - 1 1 100%
Bromofdrmio(ug/L) - <3 <3 e e 1 L 100%
Bromodiclorometano(pg/L) —— <3 <3 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - <3 <3 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 <0,03 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 [¢] 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato (pg/L) 0,10 <0,025 <0,025 0 100% 1 1 100%
Dimetoato (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 o] 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 ¢ 100% 1 1 100%
Tebuconazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
imidaclopride {pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Rad3o (Bg/L) 500 12,5 12,5 0 100% 1 1 100%
Alfa total (Bq/L) 0,1 <0,04 <0,04 Q0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Nota: A dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei n? 152/2017 de
7 de dezembro. f\ )
O Presidente: Data da publicitacéo:
31-08-2022

N~



EDITAL
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO {-12655
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE
GALVEIAS 20 TRIMESTRE 2022
Valor Paramétrico Valores obtidos e % M.2 Andlises {PCQA) %
Parametro {unidades) {VP) fixado no DL su;aericres VP Cumprimento Andlises
306/2007 Minimo | Méximo do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 [} 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,7 08 e = 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <30 <30 0 100% 3 1 100%
Amdnio {mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sern alteragdo anormal <1 <1 wn e 1 i 100%
Numero de coldnias a 37 #C (N/mt) Sem alleragao anormal <1 <1 e e 1 1 100%
Condutividade {(uS/cm a 208C) 2500 636 636 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) Q 4} 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e <9 7,5 7.5 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/l Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés {pg/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 17 s 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O} 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25%C (Factor de diluigiio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Antiménio {pug/L Sbh) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio {ug/L As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,003 <0,003 0 100% i 1 100%
Boro (mg/L B) 10 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO,) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) - 60 60 uun 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3 3 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Cromio {pg/L Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano {pg/L) 3.0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) e 300 300 - 1 1 100%
Enterococos {N/100 mL) Q 8] 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos {mg/L F) 1:5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 36 36 - 1 1 100%
Merctrio (pg/L Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni} 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 22 22 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 13 13 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L 50,) 250 21 21 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) <3 <3 e - 1 1 100%
Tricloroeteno(pg/L) e <0,3 <0,3 - -— 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos () 0,10 <0,010 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) o <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(ghijperileno (pug/L) an <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) . <0,010 <0,010 - 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Clorofdrmio{ug/L) — <3 <3 - 1 1 100%
Bromofarmio(ug/L) e <3 <3 - 1 3 100%
Bromodicloremetano(ug/L) s <3 <3 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) — <3 <3 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,03(LQ) 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 ¢] 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato (ug/L) 0,10 <0,025 <0,025 0 100% 1 1 100%
Dimetoato (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 ] 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA (pg/L) 0.10 <0,03 <0,03 0 T00% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Tebuconazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 I 100%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Raddo (Ba/L) 500 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Alfa total (Bg/L) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% 1 i 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%

7 de dezembro,

Nota: A dgua disyhaw\esté em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei n® 152/2017 de

0 presidw

Data da publicitagdo:
31-08-2022
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EDITAL
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO |-12655
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE
MONTARGIL 22 TRIMESTRE 2022
Valor Paramétrico | yaiares obtidos .2 Analises % 1.2 Andlises (PCOA) %
Pardmetro (unidades) {vP) fixado no DL : Cumprimento Andlisas
306/2007 Minimo | Méximo | Superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | paafizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) —— 0,2 0,5 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 o 100% 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal >300 >300 1 1 100%
Numero de colénias a 37 ¢C (N/ml) Sem alteragdo anormal >300 >300 - e 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 255 255 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1. 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9 7.1 7,1 0 100% 1 1. 100%
Ferro {pg/l. Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos {mg/L NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 5 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <] <1 o] 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4 0,33 0,33 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug/L Sb) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 9 9 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/l) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,003 <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro {mg/L B) 1,0 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO,) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) <5 <5 - . 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 ~ dicloroetano (pg/l) 3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) — 34 34 - - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1.5 0,24 0,24 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/l. Mg) — 8 8 - 1 T 100%
Mercario (pg/L Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 50 50 0 100% 18 1 100%
Sodio {mg/L Na) 200 34 34 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/1. SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <3{LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) e <3 <3 % % 100%
Tricloroeteno{pg/L) — <0,3 <0,3 1 3 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (| 0,10 <0,010 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— <0,010 <0,010 e 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno {pg/L) <0,010 <0,010 - & 1 100%
Benzolghi)perileno (pg/L) <0,010 <0,010 un 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(pg/L) -—n <3 <3 - - 1 1 100%
Bromofdrmiolpg/L) - <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometanao(pg/L) - <3 <3 -— ——- 1 1 100%
Dibromoclorometanc{ug/L) — <3 <3 - e 1 i 100%
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 <0,03 ({LQ) 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina {ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 I 100%
Desetilterbutilazina {ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato {pg/L) 0,10 <0,025 <0,025 0 100% 1 1 100%
Dimetoato {ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Tebuconazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
imidaciopride (Hg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
RadZo (Bg/L) 500 <10 <10 0 100% 1 q 100%
Alfa total (Bg/L) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% p 1 i 100%
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Nota: A dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei n? 152/2017 de
7 de dezembro. P
O Presidente: Data da publicitagdo:
31-08-2022
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EDITAL
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - 12655
NAS Z0NAS DE ABASTECIMENTO DE
SETE SOBREIRAS 20 TRIMESTRE 2022
Partmetro {unidades) WValor Parametrico Valores obtidos .2 Andlises % N.2 Analises (PCOA) %
(vP) firadono DL | Minime Maximo | superiores VP | Cumprimento Agendadas | Realizadas | Andalises
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desintetante residual (mg/L) en <1,5 <1,5 £ i 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio (me/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 ¢C (N/ml) Sem alteragdo anormal <1 <1 - - 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 37 C (N/ml) Sem alleragao anarmal <1 <1 ~ --= 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 177 177 o} 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7.1 7,1 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/l. Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitrates (mg/l. NO;) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (NTU) 3 <0,30 <030 ] 100% 1 T T00%
Antimdnio (ug/L Sh) 5 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio g/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,003 <0,003 0 100% 3 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,15 <0,15 0 100% 1 1 100%
Bromatos {pg/L BrO;) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ng/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — <5 <5 e 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianetos {pg/L CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaC0O3) — <17 <17 e 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L. F) 1.5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Magnaésio (mg/L Mg) -— 1,2 1.2 - --= 1 1 100%
Mercrio (pg/t Hg) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio {pg/l. Se) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos {mg/L Cl) 250 19 19 0 100% 1 1 100%
Sédio {mg/L Na) 200 34 34 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(pg/L) <3 <3 e P 1 1 100%
Tricloroeteno(pg/L) <0,3 <0,3 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos () 0,10 <0,010 0 100% i 1 100%
Benzo{b)fluoranteno (pg/L) <0,010 <0,010 - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) <0,010 <0,010 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,010 <0,010 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,010 <0,010 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 <3 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Cloroférmiofug/L) —— <3 <3 0 100% 1 1 100%
Bramoférmiofpg/L) — <3 <3 0 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) o <3 <3 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) — <3 <3 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 <0,03 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato (pg/L) 0,10 <0,025 <0,025 0 100% 1 1 100%
Dimetoato (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
MCPA (g/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetiltrazina 0,10 <0,03 <0,03 [¢] 100% 1 1 100%
Tebuconazol 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Raddo {Bg/L) 500 19,3 19,3 0 100% 1 1 100%
Alfa total (Ba/L) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0.1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Nota: A dgua distribui sta em conformidade com as normas de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei n® 152/2017 de
7 de dezembro, N
O Presidents: Data da publicita¢do:
31-08-2022




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE
VALE DE VILAO

EDITAL
1- 12655

22 TRIMESTRE 2022

Valor Paramétrico | yalores obtidos | .o anglises % N2 Andlises (PCQA) i
Parametro (unidades) {vP) fixado no DL < Cumprimento Andlises
306/2007 Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paaiizadas
Escherichia cofi (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,8 0,8 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 | - s 0 0
Amanio {mg/L NH,) 0,50 o e i i 0 0 o
Ntimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragio anormal - - - - 0 0 -
Niimero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem altoragao anormal - - Q 0 -
Condutividade (uS/cm a 20¢C) 2500 — - s & 0 0 i
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - e ey . 0 0 N
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - — = e 0 0 U
Ferro {pg/L Fe) 200 0 9
Manganés (pg/L Mn) 50 — | - — 0 0
Nitratos' (mg/L NO,) 50 2 u 0 0 N
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 e e n N 0 0 L
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 - e = ) 0 i
Cheiro a 259C (Factor de dilui¢do) 3 — - - . 0 0 2
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 - - s 0 0 "
Turvacio (NTU) 4 i e o w 0 0 Sl
Antimanio’ (ug/l. Sh) 5 s i e 0 0
Arsénio’ (ug/L As) 10 - — — 0 0 -~
Benzeno' (ug/l) 1,0 - i - . 0 ) &2
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 = i s ) )
Boro' (1g/L B) 1000 = s e 0 0 :
Bromatos' (pg/L BrO3) 10 - - e 0 o i)
Cadmio’ (pg/L Cd) 5,0 i - e e 0 0 o=
Célcio (mg/L Ca) e wa E i 0 0 =
Chumbo {(pg/L Pb) 10 e iy il 0 0 5
Cianetos’ (pg/L CN} 50 " o e 0 0 "
Cobre (mg/L Cu) 2,0 . 5 [ 0 0 =
Crémio (pg/L Cr) 50 P z i z 0 )
1,2 ~dicloroetano' {ug/L) 3,0 e - - 0 0 7
Dureza total (mg/L CaCO3) - - -- - et 0 0 s
Enterococos (N/100 mi) 0 - - 4 0 0 =
Fluoretos' (mg/L F) 1,5 [E 5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) e - - il 0 0 g
Mercario’ (ug/L Hg) 1 - - 0 0 o
Nigquel (ug/L Ni) 20 ? i R A 0 0 i
Selénio' {ug/L Se) 10 2 = 0 0 i
Cloretos' {mg/L Cl} 250 - o 0 0
Sadio’ {mg/L Na) 200 - . - 0 0 N
Sulfatos’ (mg/L SO,) 10 e 0 )
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - -~ sew 0 0
Tetracloroeteno® (ug/L) e = - " 0 0 B
Tricloroeteno® (pg/L) — - - - o 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (| 0,10 o - - e 0 0 7
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - - = o 3 0 0
Benzo(k)flucranteno (pg/L) e - = - 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - - - = 0 0 i
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - — 2 o 0 0 o
Trihalometanos - total (pg/L): 100 -~ - . . 0 o
Cloroférmio(ug/L) . e e - 0 ] -
Bromoférmio(ug/L) - - - 0 o]
Bromodiclorometano(pg/L) e e — e 0 0 P
Dibromoclorometano(ug/L) — - - - 0 0 .
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 maior dos LQ - 0 0 s
Terbutilazina® (pg/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina” (pg/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato” (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato” (pg/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Clorpiritos” (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Linurdo® {ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
MCPA" (g/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 g 100%
Imidaclopride” (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% a1} 1 100%
Tebuconazole' {ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Atrazina® (1g/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona' (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
S-Metolacloro® (ng/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Oxadiazio’ {pg/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Raddo (Bg/L) 500 e 0 0 2
Dose Indicativa Total" (mSv/ano) 0,1 o - e 0 0 i

Nota: A dgua distribuida estd em conformidade com

NOTA': Pardmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora-err3lta.
S St /(D

as de qualidade definidas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei n® 152/2017 de

31-08-2022

Data da publicitacéic:




